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SCHEMAT PODĞACZENIA NAGRZEWNICY
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ZAWčR KULOWY
RŇCZNY

ZAWčR KULOWY
RŇCZNY

ZAWčR KULOWY
RŇCZNY

ZAWčR regulacyjny AB-QM

ok. 30 cm

POMPA

mieszajŃca

M2

ZAWčR ZWROTNY

ZAWčR regulacyjny MSV-BD

MA SPUST W SOBIE

ZAWčR KULOWY
RŇCZNY

Centrala GOLD RX 25
N=4,0 kW, I=20A, U=400V
nagrzewnica wodna 80/60 st C
Q=18,6kW DN 15mm
Op·r nagrzewnicy  12,3kPa


